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מס' הסכם : המזמין
שם המזמין :
מען המזמין:

כתובת האתר:אתר
פירוט המבנה :

תאור החומר הנבדק:

מהות 
הבדיקה

הערות
"ENERPAC" עם מד לחץ ספרתי תוצרת RCH-121 מגבהה חלול עם מערכת הידרואלית

נתונים טכניים לציוד בדיקה:

קיר דרומי
מדגם מס' 1 (1-5)בקוטר 10 מ"מ5 מיתדים כימי

קביעת כוח שליפת מיתדים כימי בקוטר 10 מ"מ מעוגנים בתוך קיר בטון באמצעות חומר דבק "CT50PRO"  של 
ADIT בהתאם דרישה המזמין בדיקה – כוח שליפה התבצע עד כוח כניעה של מתכת

 מקדם להעברת כוח לחץ (BAR) לכוח שליפה (ק"נ)
 ראה תעודת כיול מס' 19040801 תוקף עד תאריך 08/04/2021

ADIT של  "CT50PRO" -  הדבק מסוג

709945

ירושלים ת"ד 1258 ירושלים
מוריה החברה לפיתוח ירושלים בע"מ

פרוייקט "הגבעה הצרפתית", ירושלים

מס' סידורי  18020721004 בעל כושר העמסה מקסימלי 120 ק"נ טווח וערך שנתה: 1000/0.1 בר

( Ra=1*500*78.5/1000=39.25 ק"נ ) P R לא יעלה על 95% מ- (כוח שליפה מותרת 

0.177842617

תעודה בדיקה

LA21000000007396
מחלקת עוגנים

בדיקת שליפת מיתדים כימים

מסקנה

ב/ מהנדס ראשי לבדיקות 
מחלקת עוגנים: אלכסנדר זק 

בלבד הפרטים על הדוגמאות הינם כפי 
שנמסרו ע"י המזמין.

יש להתייחס למסמך זה במלואו ואין 
להעתיק ממנה לתעודות אחרות.

אלא במלואו.

אנדרי בוכגלטר מבצע בדיקה: 
הבדיקה נערכה על ידי 

המזמין:
מוריה החברה לפיתוח ירושלים בע"מ

הסניף המרכזי

לפי טבלת עומסים לעוגן בודד בקוטר 10 מ"מ, בבטון לא סדוק 
עומס מומלץ (עומס שירות) Nrec  לשליפה - 8.1 ק"נ

09/02/2021

עמוד 1 מתוך 2 עמודים

דו"ח זה מתייחס למדגמים שנבדקו 

( Ra=1*500*78.5/1000=39.25 ק"נ ) Ptk-לא יעלה על 95% מ RA כוח שליפה מותרת)

מדגם עומד לדרישות המזמין

תאריך בדיקה

תפוצה מאושרת

דווח זו מכיל 2 עמודים ואין להשתמש בו 

21/01/2021
תאריך הדפסה
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מ"ממ"ממ"מ

10__________

טבלה מס' 2: תוצאות בדיקה שליפת

(ק "נ)(בר)

5225.640.1239.3ב ט ון1

5225.840.1639.3ב ט ון2

זמן המתנה סוג ה ת ש ת י ת 
(דק ות )

כוח שליפה לבדיקה לפי 
דרישה המזמין עורך קידוח

חישוב כוח כניעה לפלדה 
מצולה 

(400 מפ"ס)

פרוייקט "הגבעה הצרפתית", ירושלים

כוח שליפה נבדקת

טבלה מס' :1 נתונים כיר, קידוח ומות נמסר על ידי המזמין

39.25

קוטר מיתד

ק"נ

קוטר קידוח

מ ק ום ה כש ל הקיר הנבדקמ ס' דוגמ א 

קיר דרומי

קיר דרומי

דרי ש ות  
מפרט נת"י  (75% 

מ ק רי עה )
(ק "נ)

39.25

מדגם מס' 1 (1-5)5 מיתדים כימי 

מיתדים כימי לא נשלף מהתשתית 
בטון,

מיתדים כימי לא נשלף מהתשתית 
בטון,

לא נגרם נזק

CT50PRO -  ADIT 

סוג חומר כימי

ק"נ

תעודה בדיקה

LA21000000007396
מחלקת עוגנים

בדיקת שליפת מיתדים כימים

5225.840.1639.3ב ט ון2

5225.040.0139.3ב ט ון3

5226.440.2639.3ב ט ון4

5226.640.3039.3ב ט ון5

***סוף תעודה / דו"ח בדיקה***

עמוד 2 מתוך 2 עמודים

קיר דרומי

קיר דרומי

קיר דרומי

קיר דרומי

מיתדים כימי לא נשלף מהתשתית 
בטון,

לא נגרם נזק

בטון,
לא נגרם נזק

מיתדים כימי לא נשלף מהתשתית 
בטון,

לא נגרם נזק

מיתדים כימי לא נשלף מהתשתית 
בטון,

לא נגרם נזק
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 עמודים2 מתוך 1' עמוד מס

מ" ס20שורש 

:בוחנה

:שעון

טון

'עוגן מס'עוגן מס'עוגן מס'עוגן מס'עוגן מס'עוגן מס'עוגן מס

1234567

נ" ק59.41נשלף בעומס √√√√√√√11

21√√√√√√√

31√√√√√√√

41√√√√√√√

55√√√√√√√

לא נשלףלא נשלףלא נשלףלא נשלףלא נשלףלא נשלףלא נשלף

מתאיםמתאיםמתאיםמתאיםמתאיםמתאיםמתאים

קוצים7

.נתוני ההתקנה התקבלו מהמזמין.1

2.

3.

:חתימה

:הצהרות

.הבדיקות שתוצאותיהן נכללות בתעודה זו בוצעו בהתאם לתקנים הישימים

.התוצאות מתייחסות לפריטים שנבדקו בלבד

.יש להתייחס למסמך במלואו ואין להעתיק ממנו למסמכים אחרים

1810/SCM010-20

:תיאור הפריטים הנבדקים

:כתובת האתר

:שם המזמין

מ"קבוצת ההנדסה בעי "הבדיקות בוצעו ע

:פרטי הלקוח וזיהוי ההזמנה. 2

:טלפון

111169:אתרDC01 אליקים שליפת קוצים קטע ניסוי קיר 672כביש :שם האתר

:פרטי מבצעי הבדיקה. 1

'ח מס''ח זה מבטל ומחליף דו''דו

263522' ח מס"דו

ח בדיקת חוזק שליפת עוגנים כימים"דו

17/10/2018:תאריך הוצאה

SCM002רומן גיטיס

:הבדיקה הינה בדיקה

:ל''דוא/פקס:מען המזמין

:איש קשרראשונה

:תיאור הפריט. 3

:תעודת כיול:ציוד בדיקה   ADIT לא מגולוון לא רתיך מודבק עם דבק עיגון ø10וט ברזל מצולע מ

DC01SCM010-20 אליקים שליפת קוצים קטע ניסוי קיר 672כביש 

עד כוח הנדרש (שליפה)לפי בקשת המזמין בדיקת חוזק שליפת עוגנים במתיחה הדרגתית 

17/10/2018:תאריך בדיקה

DC01 אליקים שליפת קוצים קטע ניסוי קיר 672כביש  זמן 

המתנה 

(דקות)

2.4כוח שליפה :דרישת המזמין

תוצאות הבדיקה. 5

09/10/2018

2.4:(טון' מינ)דרושות המזמין 

 ø10מוט ברזל מצולע 

לא מגולוון לא רתיך 

מודבק עם דבק עיגון 

ADIT   

בטון

2.4

1.8

קוטר עוגן
שלב 

השליפה
קיר רקע(טון)העומס בבדיקה 

0.2

0.6

1.2

:י הבודק''העוגנים נבדקו ע

:מהות הבדיקה. 4

:(טון)שליפה 

.עומד בעומס בשלב הבדיקה- √ 

רומן גיטיס:שם המאשר ותפקידו

:סיכום

כ נבדקו ''סה. 1

.תוצאות הבדיקה ראה בטבלה. 2

:הערות

.י המזמין''מיקום הבדיקה ומספר העוגנים שנבדקו נקבע ע


